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Valvulas de Seguridad y Seguridad

Seminario Técnico
-Alivio con Normas

CONCEPTOS'BASICOS

Mas que una Valvula, es un instrumento

Paradigma del mantenimiento de Valvulas de Seguridad
Caodigo ASME seccion | certificacion Valvulas de Seguridad
¢, Qué es apertura completa?

Un instrumento infalible

Estandares Norteamericano ASME, NB, API
Terminologia béasica (Presiones del sistema)
Terminologia basica (Presiones de la Valvula)
Presiones de Operacion y disparo API-520
Diferenciacién Seguridad, seguridad - alivio, Alivio
Vélvula Seguridad Tipica

Vélvula Seguridad alivio convencional bridada

Vélvula seguridad alivio balanceada bridada

Vélvula seguridad alivio convencional roscada

Vélvula seguridad alivio balanceada roscada

Vélvula seguridad alivio Piloteada (balanceada)
¢,Cuando usar que valvula?

iCuidado con cerrar el bonete de balanceado!

A.0
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MAS: QUE-UNA NVALVULA
LA VALVULA DE SEGURIDAD
ES
UN INSTRUMENTO

——  VALVULAS INSTRUMENTOS —

| _ :
A Robustas! A Si se caen se descalibran!!!

A No se dafian al caerse .
A Responden a la variacion de

ANo actdan sin una orden , .,
un parametro (Presion

manual, neumatica,
( temperatura, etc,)

eléctrica, etc). . .
) AReqmeren mantenimiento

A Mantenimiento se limita a muy calificado

dar sello y limpieza.

LAS VALVULAS DE'SEGURIDAD

ASi se dejan caer, aunque sea solo de lado, puede dafarse el
asiento, descalibrandose

A Responden a variaciones minimas del parametro presion,
respondiendo, constantemente, con desplazamiento preciso del
disparo, para abrir o cerrar completamente.

A Requieren mantenimiento, MUY CALIFICADO, solo empresas

E.E.U.U.

ACada fabricante entrena especificamente en la reparacion de sus
valvulas.

certificadas con el sello O0VR6 pgued
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EL Yer PARADIGMA'DEIMANTENIMIENTO

S| NO ESCAPA

El 99% de los usuarios de las valvulas de seguridad y alivio, estan
convencidos de este paradigma.

La mayoria de las catastrofes, ocasionadas por la falla de una
valvula de seguridad, ocurren porque NO ABREN

POR LO'TANTO

i LA SELECCION DEBEN

i INSTALACION CENTRARSE

i OPERACION EN LA CERTEZA
Y DE QUE

i MANTENIMIENTO I S| ABRAN !
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CODIGO) ASME "SECCION>I
CERTIFICACION "DE) CAPACIDAD! PARA
VALVULASEDEFSEGURIDAD

PG-69.2.3 Coefficient of Discharge Method. A
coefficient of discharge for the design, K, may be es-
tablished for a specific valve design according to t
following procedure.

(a) For each design, the safety or safety relief yalve
manufacturer shall submit for test at least threeAvalves
for each of three different sizes (a total of ning/valves)

pressure, covering the range of pressures
valve will be used or the range availabl
where the tests are conducted.

(b) Tests shall be made on each
lief valve to determine its lift at caj

blowdown pressures, and actual relieving capacity. An
individual fficient, K,,. shall be established for ea
valve as follows:

actual flow
theoretical flow

_individual cocfficient

2 y: of discharge

e ALZA
y

PRESION DE DISPARO

PRESION DE CIERRE PARA
SELLOS PLANOS

® W:=5145x I DLP

'DONDE :

® W= FLUJO TEORICO Lb/Hr.
VAPOR SATURADO

® D =DIAMETRO DEL ASIENTO
EN PULGADAS

® L =ALZA EN PULGADAS

® P = (1.03xPRESION DE
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LQUE ES: APERTURA /COMPLETA?
B RESORTE

- Comprimido excesivamente

- Disefiado para una mayor
presion.

ALZA
INCOMPLETA

) ESTO NO ES
| APERTURA
COMPLETA

- Anillo regulador
descalibrado

- vélvulas sin sellos
de seguridad.

75 Resorte
X e ..
N - original
\ >N ?
llos d :;i Anillos en posicion
seflos de N ~___—original
seguridad N7~ /

intactos

ALZA=1/4D

APERTURA
COMPLETA ES:

" Un alza igual o mayor a
1/4 del didametro de boquilla"

[
—
e

D = DIAMETRO DE
BOQUILLA
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VALVULA DE SEGURIDAD
UN ELEMENTO INFALIBLE




